Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina

Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina
KANTON SARAJEVO CANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava za Cantonal Administration for
inspekcijske poslove Inspection Issues

Broj: 14-02-05-04096/16

Datum: 27.12.2016.god.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
SKUPSTINA KANTONA SARAJEVO
SARAJEVO
n/r, predsjedateljice, Prof. Ane Babi¢

Predmet: Dopuna odgovora na zastupnicko pitanje broj: 01-05-31491/16 od 16.11.2016. god.
postavljeno od zastupnika Mirsada PindZe- dostavlja se

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, dana 07.12.2016. god. dostavila je
odgovor na zastupniCko pitanje broj: 01-05-31491/16 od 16.11.2016.god.postavljeno od
zastupnika Mirsada PindZe.

U odgovoru na zastupnic¢ko pitanje, navedeno je da je za dio pitanja koji se odnosi na stanje
protivpozarne zaStite i zaStite od poZara nadlezna kantonalna inspekcija za zastitu od poZara koja
organizacijski djeluje pri Ministarstvu unutraSnjih poslova Kantona Sarajevo, kojoj je poslani¢ko
pitanje proslijedeno na dalje postupanje.

Nakon Sto je izvrSen nadzor od strane inspekcije za zastitu od pozara u prostorijama Kantonalnog

javnog preduzeéa ZOIl 84 O.C.S. zapisnici i izuzeta dokumentacija su proslijedeni ovom organu,
koje Vam u prilogu dostavljamo kao dopunu ranije datog odgovora.

S postovanjem,

web: http://kuip.ks.gov.ba
mail: kuip@Xkuip.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)
+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)
Fax: + 387 (0) 33 770-151; 569-890
Sarajevo, Reisa DZemaludina Causevica br. 1
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Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina

Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina
KANTON SARAJEVO CANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutradnjih poslova Ministry of Internal Affairs
Uprava administracije i podrske Directorate of administration and support
Inspektorat za zatitu od poZara, nadzor nad agencijama za Inspectorate for fire protection, supervision of agencies for protection

v n s s <o o : 5 : of persons and property and internal protection services as well as
zastitu ljudi i imovine i unutraSnjim zastitarskim sluzbama i supervision of the application of regulations in the field of registers,

nadzor nad primjen(_)m Pmpi?a u oblasti matién_ih _knjiga, personal identification number (JMB), residence, identity cards and
,IMB-a. prebivalista, li¢nih karata i putnih isprava travel documents

Broj:03/1-44-13332
Datum: 08.12.2016.godine

ZAPISNIK

Sastavljen dana 08.12.2016 i 14.12.2016 godine u prostorijama Kantonalnog Javnog Preduzeca ZOI
84 O.C.S. d.o.o u ulici AlipaSina bb , op¢ina Centar

Zapisnik sastavio:Eldar Maslo i Fehret Ibrak
Pregledu prisutni: Barucija Mensud
Vrsenje kontrole zapoCetou 10h  sati

Podaci o odgovornom licu:
a) Ime( ime roditelja) i prezime:Mithat Hubijar
b) Mjesto i godinarodenja: ' - 0,00 L
c) Adresa stanovanja: = = T " """ Sarajevo
(o) )

Podaci o pravnom-fizickom licu:
a) SjediSte poslodavca: AlpaSina bb Sarajevo
b) ID broj: 4200347000004

Kontrolom konstatovano:

- PredoCen Zapisnik o stru¢hom nalazu elektricnih instalacija jake struje u objektu kulturno
sportskog centra Zetra Sarajevo, izdat od firme "ELMONT" d.o.0. br.06/12 od 12.03.2012 godine u
kojem je konstatovano da zadvoljava zadate parametre.

- PredoCen Zapisnik o pregledu gromobranske instalacije objekta ZOI 84 olimpijska dvorana " Juan
Antonio Samaran™ izdat od firme Proving d.o.o0 br:3928/16 u kojem je konstatovano da je
gromobranska instalacija ispravna i funkcionalna.

- Predocen Pravilnik o zastiti od pozara, uraden mart 2008 Kkoji nije uskladen sa novim Zakonom
zastite od pozara.

- Predocen plan zastite od pozara od 10.02.2016 godine.

- PredocCeni zapisnici o pregledu aparata za pocCetno gaSenje pozara izdati od od Vatrosistemi
d.o.o. br: 6161-7/2016 br: 202-02/16 u kojima je konstatovano da su isti ispravni i funkcionalni.

- PredoCen Zapisnik o izvrSenoj redovnoj obuci Uposlenih radnika sa aspekta zaStite od pozara
izdat od FISC d.o.0o. od 30.12.2015 god u kojem je konstatovano da je obuci prisutovalo i
zadovoljilo znanje ukupno 133 zaposlena lica KJP" ZOl 84 OCS" d.o.o0 Sarajevo.

JJBHNLL ™. web: http://mup.ks.gov.ba .
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba Il
Tel: + 387 (0) 33 286-905, Fax: + 387 (0) 33 200-923 _CSRT_

Sarajevo. La Benevolencija br.16
TIC
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- PredoCen Zapisnik o ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreze izdat od firme
Proving d.o.0 br:3529/16 od 01.11.2016 god u kojem je konstatovano da je ista neispravna i
nefunkcionalna.

- Nije predocen plan i procjena ugrozenosti od pozara.

- Nije imenovano lice za poslove zastite od pozara, od maja kada je stari referent penzijonisan.

Vizuelnim pregledom objekta Zetra konstatovano sljedece:

- Pristup do objekta Zetra obezbjeden sa dvije strane za eventualnu upotrebu vatrogasnih vozila.
Pristup do objekta Zetra obiljezen sa odgovaraju¢im znakovima za eventualnu upotrebu
vatrogasnih vozila.

-Pozarni putevi oko objekta u toku pregleda slobodni i prohodni.

- Arhiva koja se nalazi u podrumskim prostorijama nije pozarno odjeljena i ne predstavlja pozarni
sektor.U navedenom prostoru instaliran automatski sistema za dojavu i gaSenja pozara , prema
izjavi prisutnog lica instalisani sprinkler sistem i vatrodojava nisu u funkciji. U prostoriji do arhive
koju koriste spremacice, zateCene dvije grijalice prikopCane na jedan produzni kabal poprecnog
presjeka 3x1,5mmn",

- Administrativni dio ZOIl 84 se nalazi u sklopu objekta Zetre koji je izgraden od drvenih profila i
ne Cini zaseban poZarni sektor, vrata prema dvorani nisu odgovarajuée vatrootpornosti, u slucaju
nastanka pozara u istom doslo bi do Sirenja na cijeli objekat Zetre.

- U administrativnom dijelu u skoro svim kancelarijama koji koriste uposlenici ZOl 84 zateCene
elektricne grijalice i racunarska oprema, koji su prikopCani na produzne kablove popre€nog
presjeka 3x1,5. mm” U pojedinim kancelarijama produzni kablovi produZzivani sa po tri komada i
na istim zateCeno do dvanaest potroSaCa u jednoj kancelariji Sto predstavlja veliku opasnost od
nastanka poZzara.Podloga u administrativnom dijelu je itison Sto prestavlja povecano pozZarno
opterecenje.

- U predprostoru dvorane Zetra. nalazi se razvodni ormar oznake P-3, zateCeno improvizovano
izvodenje napojnih razvodnih kablova, izolacija na istim oSte€ena, ispod razvodnog ormara nema
gumenog podmetaca.

- U eijelom objektu Zetre pozarni putevi i putevi evakuacije zakréeni raznim predmetima, fotelje,
stolice, stolovi, nisu oznaCena mjesta postavljanja aparata za poCetno gasenje poZzara .

- U pojednim hidratskim ormarima nije obezbjedena odgovarajuéa oprema ( mlaznica, crijevo,..).
- U prizemnom dijelu - magacin zateCeno Sest aparata za poCetno gaSenje pozara najednom mjestu
a u pojednim dijelovima objekta gdje su ugradeni nosaCi za postavljanje aparat za poCetno gasenje
pozara nedostaju aparati.

- U podrumskom dijelu-magacinu zateCeno 301 zapaljive teCnosti klasa 11 i 151 zapaljive te€nosti
klasa I. Navedeni prostor ne ispunjava uslove za uskladiStenje zapaljive teCnosti ( ventilacija,
pristup, elektro oprema i si.)

- Prema izjavi prisutnog lica agfegat razervnog napajanja je neispravan, a u prostoru agregatske
stanice nalazi se veca koli€ina N.N te¢nosti u PVC buradima i kanisterima, velika koli¢ina
metalnih reSetki i drugih metalnih predmeta. Prostor agregatske stanice zaprljan prosutom
zapaljivom teCnosti koja se slijeva u odvodni kanalizacijom sistem.

web: http://mup.ks.gov.ba

e-mail; inspektorat@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 286-903. Fax: + 387”0) 33 61 ' _g76

Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 15
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- u prostoriji kompresornice zateCeni predmeti koji ne pripadaju istoj i to razni metalni predmeti,
19 boca amonijaka , metalne cijevi, radni sto sa bocama CO02 za varenje, rashodovani klima
uredaji i dr.

-Nije predoCen izvjeStaj o ispravnosti vatrodojavnog sistema za objeketa Zetra jer prema izjavi
prisutnog lica istaje neispravna od 2013 godine.

- Nije predocen zapisnik o ispravnosti panik rasvjete.

- U toku odrzavanja manifestacija ne obezbjeduje se vatrogasno dezurstvo jer zaposleni radnici
odnosno obezbjedenje nije stru¢no osposobljena za navedene poslove.

- U sklopu objekta Zetre nalazi se prostor Olimpijskog komiteta BiH. Prema izjavi prisutnog lica
direktora Olimpijskog komiteta BIH isti ne posjeduju zapisnike o redovnom pregledu aparata za
poCetno gaSenje pozara, vatrodojava neispravna, hidrantska mreza neispravna, nije izvrSena
redovna obuka sa aspekta zastite od pozara i dr. U slu€aju nastanka pozara u prostoru Olimpijskog
komiteta BiH pozar bi se mogao proSiriti i na krovnu konstrukciju objekta Zetra a potom i na
cijeli objekat.

Na procitani zapisnik lice prisutno nema primjedbi.

PRISUTAN | SAGLASAN INSPEKTORI
web: http://mup.ks.gov.ba /FWmo6
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba By
Tel: + 387 (0) 33 286-903, Fax: + 387 (0) 33 611-676 'pi CERT i

N\ "\ 1SO9001 ro6s /=

Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 15
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PROVING d.o.o.

¢ Zii protivpozarni inzinjering, marketing, istrazivanje i razvoj

OVI NG Milana Preloga bb, 71000 Sarajevo, BiH
r tel. +387 33 663 100 e-mail. info@proving.ba BUREAU VERITAS

Certification

fax, +387 33 664 100 web.  www.proving.ba

PROTOKOL

O UJERFH nj 6FQrrvl1'+

Broj: 3928/16

PREDMET,; Pregled,kontrola i mjerenje gromobranske instalacije
OBJEKAT: Olimpijska dvorana ,,Juan Antonio Samaranch",
AlipaSina bb, Sarajevo

NARUCILAC: ZOl 84 OCS doo, Sarajevo

Protokol je obuhvatio slijedece;
1. PREGLED IZVODBENJA GROMOBRANSKE INSTALACIJE

2. MJERENJE OTPORA UZEMLJENJA (Re)

Prilikom mjerenja koristen je instrument PROFITEST 0100 S DIN VDE 0100

instrument EUROTEST 61557 EN 1SO 9001:1994 n° 40869


mailto:info@proving.ba
http://www.proving.ba




H S C® d.o.o.

S ARAJE V O Osnovano 1992.god

Zastita od poZara,zaStita na radu,inZinjering,projektovanje,nabavka i ugradnja,obuka zaposlenih
Servis,mjerenja,ispitivanja,ovlasteni servis aparata za gasenje,zastupnik "HVR”-Njemacka
Clan grupacije firmi za zastitu: Gas Procesing,Vatrosprem,Financ, Tehnosigumost

Brprotokola: 0139—15/1

KJP ““ZOl 84 OCS’’-d.o.0.
Alipagina bb Datum: 30.12.2015.god.
71000 Sarajevo

IZVJESTAJ O OBUCI ZAPOSLENIH 1Z ZASTITE OD POZARA

Na osnovu Clana 24 i 128 Zakona o zastiti od pozara ( SI. novine F BiH br. 64/09 ) i RjeSenja CZ
br.22-44-972 /13 izvrSili smo obuku zaposlenih iz zaStite od poZara sa provjerom znanja testiranjem u
Obuka je odrzana od 02. do 23. 12.2015. godine po grupama,a po utvrdenom programu Koji se sastojao iz
teoretskog, prakticnog dijela i postupcima u slu€aju pozara i evakuacije.

1.Prava i obaveze radnika u organizovanju i sprovodenju zaStite od pozara u njegovoj radnoj sredini

2.0pste i posebne opasnosti od pozara koje ugrozavaju radnika i imovinu na radnom mjestu

3.0rganizaciju i mjere zastite od pozara odredene Zakonom i Pravilnikom kao i odgovornosti za
neizvrSenje mjera zastite od pozara

4. Potrebna znanja o opremi i sredstvima za gasenje pozara i o prakticnoj upotrebi sredstava za gaSenje

5. Postupak kod dojave i gaSenja pozara, kao i u sluaju spaSavanja ljudi i materijalnih dobara
(vrijedne opreme ili aparata) ugrozenih pozarom.

b.Prakti¢na obuka upotrebe aparata za gaSenje pozara i hidranata

7.Prikazivanje kracih filmova iz ove oblasti

Obuci prisustvovalo i zadovoljilo na provjeri znanja ukupno 133 zaposlena firme:

KJP* ZOI 84 OCS” - d.o.o. Sarajevo -
U prilogu dostavljamo spisak zaposlenih koji su prisustvovali i zadovoljili na provjeri znanja testiranjem.
Testovi su pohranjeni u arhivi preduzeca.

Obuku i pregled testova izvrsila komisija u sastavu:
1. Sakib Hadziarapovic,inZinjer zastite od poZara
2. Halil Karahmetjdipl.ing.mas.

3. Ermedin Emri¢,maSinski tehnicar

§ DIREKTOR .
d.o.o. Sakib\"acrMpovic !
Sarajevo
ID.BR: 4200454930006 PDV.br:200454930006 MAT.BR: 20218282 PORESKI BR:01841570  RJ.MUP-a 04-44-4025
Sarajevo ul.Dervisa Numica Ib mob.061/ 135-398

Racun 338 900 2207561124 UniCredit Bank hsc.doo@live.com
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Prezime
BARUCIJA
MUSINOVIC
HUJIC
KAHVEDZIC
LUCKIN
ISMIC
MILISIC
ISMIC
KENJIC
HALVADZIJA
ODOBASIC
SELIMOVIC
SELIMOVIC
coLIc
SELIMOVIC
KRUPALIJA
SMAJIC
FATIC
ELEZOVIC
MEHMEDIC
ELEZOVIC
ALIC
FOCO
ARAPOVIC
SELIMOVIC
MIZDRAK
KOZADRA
MEKIC
FAZLIJA
SELIMOVIC
MEKIC
BOGUNIC
coLic
RAMIC
PRELJEVIC
TEROVIC
AKSAMOVIC
DREKOVIC
HASIMBEGOVIC
RADELJAS
PINDZO
cosovic
MEMELEDIJA

“KJP ZOIl 84 OCS”

d.o.o.

OBUKA ZAPOSLENIH 1Z ZOP decembar .2015

Ime
MENSUD
ADIS
IZUDIN
DAMIR
SEMSO
AVDO
SALIH
ZEJNIL
MLADEN
NIHAD
SANEL
HIDAJET
NERMIN
SUAD
SAMIR
ELVEDIN
SANIN
ELDAR
OSMAN
SAMIR
RAMIZ
HARIS
ALIJA
MARIJAN
BERIN
NEIUVIIN
ADNAN
NIJAZ
EDIN
AMELA
FADILA
SELMA

JMB

MEHMEDALIJA

NERMINA
MIRZO
FAHRUDIN
ZLATKO
SENAD
DEMIR
ISMET
SALIH
HUSEIN
AZMIR

Zanimanje
Rukovodilac unutradnje sluZzbe
Rukovodilac tehnicke sluzbe
Rukovaoc ski lifta
Riftcovaoc ski lifta
Rukovaoc Zi¢are
Voza€ masine
Bravar i varioc
Voza€ masine
Rukovaoc ski lifta
Rukovaoc ski lifta i ZiCara
Rukovaoc ski lifta i ZiCara
Rukovodilac vertikalnog transporta
Rukovaoc ZiCare
Rukovodilac voznog parka
Magaciner
Vozat
Vozat

Automehanicar

Rukovodilac voznog parka i osnjez.

Domar serviser
Koordinator

Elektronicar i elektricar
Rukovaoc ski lifta i Ziara
Saradnik za sport
Rukovaoc ski lifta
SluZzbenik
Domar-kotlovnicar
Cuvar-zastitar

Domacdin strelista
Rukovodila sluzbe odrZavanja
Higijenic¢arka
Higijenicarka

Rekviziter

Higijenicarka

Masinbravar

Kuéni majstor

SluZba obezbjedenja

Voda grupe zastitara
Sefsluzbe za programske sadrzaje
Cuvar-Zastitar
Cuvar-Zastitar
Cuvar-Zastitar

Blagajnik

Uspjeh

zadovoljava

zadovoljava

zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava

zadovoljava

zadovoljava ™ Q
zadovoljava™y <
zadovolja™d T

zadovoljava
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Prezime
EFENDIC
PERTESI-ZUNIC
ZULOVIC-AVDIC
AVDIC
CAKIC
HRVAT
PRASKO
TALIC
JURIC
HoDZIC
NISIC
HABOTA
BERILO
CORALIC
SMAJIC
GADZO
TOSIC
REDZEPOVIC
SARIC
LUKOVAC
JAROVIC
BRDAR
BLAZEVIC
HANJALIC
PANDZIC
PRCIC
SMAILHODZIC
SELIMOVIC
AGANOVIC
KALJIC
KLANCEVIC
HAMZA
SETA
MALEC
DELIC
LOJO
MUJEZINOVIC
OMEMEGOVIC
KRAJINA
HALKOVIC
SEHOVIC
coviC
BEGOVIC

“KJP ZOl1 84 OCS ™

d.o.o.

OBUKA ZAPOSLENIH 1Z ZOP decembar .2015

Ime
IRMA
ELMA
IRMA
NEDZAD
SENAD
ADIS
SAMIR
MAIDA
DARIO
NEDIM
SATKO
JASMINKO
MUBERA
JASMIN
AMNA
MUSTAFA
VESNA
NINA
SEAD
BEHKA
AMIRA
MERSAD
FIKRET
RAMIZA
EDIS
AZUR
HARJS
RASID
MUNEVERA
AMRA
FUAD
DZEMILA
SABIHA
VLATKA
HARIS
SABINA
DINO
ZAHID
EMIR
RESAD
ANEL
ATIF
ENES

JMB

Zanimanje
Str saradnik za kadrovske poslove
Rukovodilac sektora za kadro i prav
Str saradnik za pravne poslove
Zasdtitar
Slaba struja
Rekviziter
Zastitar
Kasir
Kasir
Vozac specijalnih masina
Zastitar
Instruktor vatrenog naoruzanja
Referent za op3te poslove
Vodoinstalater
Glavni blagajnik
Vozac
Sekretar
Strucni saradnik za javne nabavke
Zastitar
Administrativni tehnicar
KaUailant
Bravar
Elektricar
Higijenicarka
Zastitar
Informaticar
Referent nabavke
Zasdtitar
Saradnik za marketing i planove
Rukovodilac komercijalnog sektora
Obezbjedenje
Kasir
Referent za opste poslove
Higijenicarka
Sigurnost
Sefracunovodstva
Zastitar
Rekviziter
Ugostiteljstvo
Ugostiteljstvo
Elektricar
Cuvar-zadtitar
Cuvar-zastitar F

Uspjeh

zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava, o'

1 zadovolja™ ...
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

102.
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100.
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112.
113.
114,
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124,
125.
126.
127.
128.
129.

Prezime
Jusic
REIZBEGOVIC
PANDZIC
PODRUG-ARAPOVIC
JAMAKOVIC
MEHMEDAGIC
HADZIC
HoDZIC
GACEVIC
CENGIC
KERLA
RACIC
VARGOVIC
CARSIMANOVIC
CUCAK
CENGIC
DELAC
DEDIC
DELALIC
DZAFEROVIC
HADROVIC
HADROVIC
HRVAT
HUBIJAR
IBRAHIMOVIC
IMAMOVIC
KADIUC
KOVAC
LISICA
LUTVIC
MEHANIC
MERDANOVIC
MIZDRAK
MULALIC
MULALIC
MuUsIC
MUSOVIC
PLOCO
PODRUG
RAKIC
RAMIC
SELIMOVIC
SELIMOVIC

“ KJP ZOl 84 OCS~
OBUKA ZAPOSLEN(ffl 1Z ZOP decembar .2015

Ime
SUAD
NIHAD
NIHAD
MAFUJANA
AMIR
NERMINA
MUHIDIN
SUAD
JASMIN
MIDHAT
AHMED
HAJRUDIN
NIKICA
SEIDALIJA
SAPET
NEDIM
FARUK
MUAMER
MERZIJA
MIRZETA
SEMIR
ADI
SELIM
MIDHAT
AMIR
ALEN
SEMIR
ALEM
ISMAIL
DZANITA
SANJA
SELVER
MIRSADA
MUSAN
SEVAL
EMINA
VELAGA
DZENAN
NIHAD
RANKA
MIRZA
ELNES
SEDIK

d.o.o.

Zanimanje
Rukovodilac OJ Ski centar
Vozag masine
Rekviziter za sportske programe
Visi str.saradnik za sportski progr
Konobar
Kasir
Rukovodilac servisa
Vozal
Interni revizor
Sankista konobar
Poslovoda
Hortikultura
Elektro instalater
Referent ZOP i ZNR
Cuvar-Zastitar
Informaticar
kalkulant
Cuvar-Zastitar
blagajnik
Saradnik za platni promet
Redar
Cuvar-Zastitar
Sluéba za razvoj
Direktor
Rukovodilac sluzbe za razvoj
Vozac
Vozal
Strucni saradnik za finansije ir ra¢
Skladistar
Strucni saradnik za pripremu i reliz
recepcioner
Koordinator za Malo polje Igman
referent
Radnik za hortikulturu
Sefsankova
Higijenicarka
vozac
Cuvar-Zastitar
Visi redar
Saradnik za marketing i komercijalu
Rukovodilac oj zetra
Elektronicar-elektriCar cl

Voda grupe redara OJ Zfetra

Uspjeh

zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava
zadovoljava

zadovoljava

A'~dovoljavaj.,? (u
"is|dovolja#>

0
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br
130.

131.
132.

133.

Prezime
SIJERCIC
SOKOLOVIC
TIRO
VELIC

“KJP ZOI184 OCS” - d.o.o.
OBUKA ZAPOSLENIH 1Z ZOP decembar .2015

Ime JMB
NADIR

BELMA

NIHAD

SACIR

Zanimanje
Kasir
Kasir
Cuvar-Zastitar
_Cuvar-Zastitar_____ TIPS
N Sarajev™

Uspjeh

zadovoljava, q

zadovoljajrs' A
i, zadovcN/val!
U zadov~an

N






KANTONALNO JAVNO PREDUZECE
Z0OIl '84 OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.0. Sarajevo

DVORANA ZETRA, SKI CENTAR IGMAN-BJELASNICA, ZOITURS,
ZOIDATA

, Branilaca Sarajeva 2171000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
Sarajevo ‘84 ro|efoni: (++387 033) 276-127, 276-213  Fax: 276-122
Racun: 154 001 1100011010 kod INTESA SANPAOLO banka BiH d.d. Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200347000004, UINO broj: 200347000004 UF/1-431/

PLAN ZASTITE OD POZARA

Olimpijski kompleks Zetra

Sarajevo, 10.02. 2016.god.
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PROVING d.o.o.
protivpoZzarni inZinjering, marketing, istraZivanje i razvoj

I KOVI NG Milana Preloga bb, 71000 Sarajevo, BiH

tel. +387 33 663 100 e-malil, info@proving.ba ggﬁﬁélgio\r/]ERlTAS
fax. +387 33 664 100 web.  ww\w.proving.ba

Broj; 3529/16
Datum: 01.11.2016

Na osnovu Clana 47 i 49, Zakona o zastiti od pozara i vatrogastvu (Sl.novine FBiH
64/09) | RjeSenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije br. UP1/07-18-281/13 od

18.10.2013 godine, a na osnovu VaSeg zahtjeva te provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti
ugradenog sistema aktivne zastite od pozara sacinjen je;

ZAPRPISNIK
O PROVJERI | ISPITIVANJU ISPRAVNOSTI | FUNKCIONALNOSTI
HIDRANTSKE MREZE

Dana 28.10.2016.godine,izvrSeno je periodicno ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske
mreze:

Naziv objekta Olimpijska dvorana“ZETRA“Sarajevo
Adresa objekta AlipaSina bb Sarajevo
Narucilac (korisnik) KJP*“ZOI 84“0OCS doo Sarajevo

1. TehniCka dokumentacija

Prilikom provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugradenog sistema aktivne zastite od
pozara nije predocena projektna dokumentacija :

Glavni projekat vodovoda i kanalizacije
2. KoriStena oprema
U toku provijere i ispitivanja koriStena je slede¢a oprema

Uredaj za ispitivanje statiCkog i dinamickog pritiska i protoka vode hidrantske mreze
Hidrantske crijevo 052 mm sa spojkama,duzine 50 cm

Mlaznica sa zasunom 052 mm-otvor mlaznice 012 mm (unutrasnja mreza)
Mlaznica sa zasunom052 mm-otvor mlaznice 016 mm (vanjska mreza)

Klju¢ za podzemne vanjske hidrante

ABC kljuc


mailto:info@proving.ba

3. Tehnicki propisi i literatura
Zakon o zastiti od pozara i vatrogastvu {Sl.novine FBiH 64/09)
Pravilnik o obimu | postupku provjereil ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugradenog
sistema aktivne zastite od pozara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrse
poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao | programu i nacinu polaganja stru¢nog
ispita za obavljanje tih poslova (Sl.novine FBiH br. 69/13)
Pravilnika o tehnickim normativima za vanjsku i unutrasnju hidrantsku mrezu za gaSenje
pozara Sl.Novine FBIH br.87/11

4. Metodologija pregleda i ispitivanja

Pregled odobrene tehnicke (projektne) dokumentacije

Pregled izvedenog stanja u odnosu na projektovano

Pregled isprava o kvalitetu elemenata izvedenog stanja, probi dijelova sistema pod pritiskom
za koji su propisane probe pod pritiskom

Porovjere sistema za dobavu vode

Mjerenja pritiska i protoka vode na hidrauliCki najnepovoljnijem mjestu

Provjera nepropusnosti i prohodnosti cjevovoda (za suhu hidrantsku mrezu)

Provjera pod pritiskom savitljivih vatrogasnih cijevi u hidrantskom ormaricu i

drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrdivanje njene ispravnosti

5. Opis hidrantske mreze

UnutraSnja i vanjska hidrantska mreza objekta prikljucena je na mrezu gradskog vodovoda,
Hidrantska mreza je izvedena u skladu sa tehnickom dokumentacijom

UnutraSnji i vanjski hidrantski ormaric¢i nisu opremljeni potrebnom standardnom opremom,
Na pojedinim unutrasnjim hidrantskim izvodima su kutni ventili neispravni(nemogu da se
odvrnu)

Na pojedinim vanjskim hidrantskim izvodima su oSteceni ventili

6. Rezultati ispitivanja

Ispitivanje unutrasnjih ! vanjskih hidrantskih izvoda izvrSeno je mjerenjem protoka i pritiska na
mlaznici sa otvorom 12 mm.
Proracun protoka izvrSen na osnovu formule Q=0,66 x  x Vp, pricemu je:

Q'protok u I/min;
d-promjer otvora mlaznice;
- p-izmjereni pritisak.



R.br.

10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Oznaka
hidranta

Instalacija

Unutrasnji hidranti

H-4

H-78

H-79

H-76

H-6

H-1

H-2

H-5

H-13

H-7

H-8

H-10

H-30

H-75

H-12

H-24

H-28

H-27

H-26

H-25

H-29

H-11

H-23

H-22

H-21

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

HidrostatiCki
pritisak (bara)

7,0

7.0

6,5

7.0

6.0

6.0

6.5

6.0

6,0

6.0

6.0

6.0

6.0

6,0

Hidrodinam.
pritisak (bara)

6,3

6,3

5,5

6,3

5,7

5,2

5,7

52

52

5,2

52

5,2

52

52

Protok
I/min

235

235

220

235

224

214

224

214

214

214

214

214

214

214

Kompletnost
opreme

Neispravan
kutni ventil

Kompletan

Nedostaje
crijevo i
mlaznica

Neispravan

kutni ventil

Neispravan

kutni ventil

Neispravan

kutni ventil

Kompletan

Neispravan
kutni ventil
Nedostaje
crijevo i
mlaznica
Neispravan
kutni ventil
Neispravan
kutni ventil

Kompletan

Neispravan

kutni ventil

Nedostaje
crijevo i
mlaznica

Kompletan
Kompletan

kompletan

Neispravan
kutni ventil

Kompletan
Kompletan
Kompletan

Kompletan

Neispravan
kutni ventil
Neispravan
kutni ventil

Kompletan

Lokacija

Kuglana

Kuglana

Kuglana

Kuglana
Hol recepcija
Kota-6,30
Kota-6,30

Podstanica

Hol recepcija

Hol stoni
tenis
Hol stoni
tenis
Hol stoni
tenis

Gloria
Vrata 068

Hol stoni
tenis

Streljana
Streljana
Streljana
Streljana
Streljana

Streljana

Hodnik
streljane

Hol fitnes
Hol fithes

Hol fitnes



26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38
39
40
41
42
43
44
45

H-20

H-14

H-15

H-18

H-19

H-16

H-41

H-42

H-44

H-46

H-48

H-49

H-50

H-54

H-55

H-56

H-4

H-17

H-47

H-45

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

052

6,0

6,0

5,0

55

6.0

6.0

5,5

6,0

6,0

6,0

6.0

6.0

6,0

52

5,2

4.4

4,9

52

52

4,9

52

52

52

52

52

52

214

214

197

208

214

214

208

214

214

214

214

214

214

Neispravan
kutni ventil
Nedostaje
mlaznica
Neispravan
kutni ventil
Neispravan
kutni ventil

Kompletan

Neispravan
kutni ventil
Nedostaje

crijevo

Neispravan
kutni ventil

Kompletan

Nedostaje
crijevo
Neispravan
kutni ventil
Nedostaje
vitlo i
mlaznica

kompletan

Kompletan

Nedostaje
crijevo

Kompletan
Kompletan

Kompletan

Nedostaje
vitlo

Kompletan

Hol fitnes
Hol vrata 006
Hol vrata 012

Male sale

Male sale

Male sale

A-ulaz

A-ulaz

Velika
dvorana
Velika
dvorana
Velika
dvorana

Velika
dvorana

Velika
dvorana
Velika
dvorana
Velika
dvorana
Velika
dvorana
Velika
dvorana
Hodnik fitnes
ostava

B-ulaz

Hol recepcija



Van ski podzemni hidranti

Nedostaje
crijevo
Nedostaje
crijevo, 'T'klju
2 PH-2 052/75 6,5 6,0 230 6i D-ulaz
neispravan
ventil
Nedostaje
crijevo
Nedostaje
crijevo,mlazn
4 PH-4 052/75 - - - ica i Teretni lift

vitla, neisprav
an ventil
Nedostaje
5 PH-5 052775 . : - cruevo 1 B-ulaz
neispravan
ventil
Slomljena
uska na
6 PH-6 052775 - - - hidrantu i A-ulaz
nedostaje"!"
klju¢
Nedostaju 2
7 PH-7 052775 . - - cryeva | Olimpijski
slomljena
usSka
Nedostaju 2
crijeva
Nedostaje
crijevo i Ispod
hidrant praonice
zatrpan
Nedostaje
crijevo i
osteéen , T"
klju¢
Nedostaje
11 PH11 052775 6,5 6.0 230 L Groblie
opremom

1 PH-1 052/75 6,5 6.0 230 F-ulaz

3 PH-3 052775 6,5 6.0 C-ulaz

8 PH-8 052775 6,5 6,0 230 Praonica

9 PH-9 052775 6,5 6,0 230

10 PH-10 052775 6,5 6.0 230 Rampa

7. ZakljuCak

Ispitivanjem ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreze konstatuje se na osnovu mjerenja pritiska
i protoka te opremljenosti daje hidrantska mreza neispravna i nefunkcionalna i da neispunjava
uslove Pravilnika o tehniCkim normativima za vanjsku i unutradnju hidran/sku mrezu za gaSenje
pozara Sl.Novine FBIH br,87/11.

Pregled i ispitivanje izvrSio:
Cehaiji¢ Mirsad JLeLy, AmYol
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PRODAJA,SERVIS /KONTROLA PROTIVPOZARNIH UREDAJA

Safeta Zajke br. 304
Tel/Fax: 00387 (0)33 780 130/33 780 131

1D:4200117260007
PB: 01634651 Sudski br. 65-01-0527-12

Zapisnik br. 5947-6/2016

0 izvrSenom periodicnom pregledu aparata zapocCetno gasSenjepozara u
objektu/vozilu:

NARUCILAC: KJP ZO1'84 OCS d.0.0.

OBJEKATAMOZILO: Alipasina bb
ADRESA:

MJESTO: Sarajevo

Sarajevo, 29/06/2016



2. PravUaik o izboru i odrzavanju aparata za gaSenje poletnog pozara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i
rokom servisiranja (Sluzbene novine FBiH 46/11),

2. PREGLED I ISPITIVANJE:
Periodicni pregled PP aparata pod stalnim pritiskom;

1.vanjski pregled opsteg stanja aparata s obzirom na koroziju i oStecenja,
2.vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,

3. pregled uocljivosti i Citljivosti natpisa i uputstva za rukovanje na aparatu,
4. provjeru roka za vrsenje hidraulickog ispitivanja ¢vrstoce i nepropusnosti rezervoara,
5. kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim C02 aparata),
6. kontrolu ispravnosti manometra (ako je omogucena),
7. izvlaCenje osiguraca i ponovno plombiranje,
8. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz produvavanje zrakom i obaveznu zamjenu ostecenih ili dotrajalih dijelova i
brtvi,
9. provjeru mase sredstava za gaSenje vaganjem, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu (slika 1. u prilogu), i ljepljenjem
na rezervoar aparata
10. protresanje aparata u obrnutom polozaju u svrhu rastresanja praha.
Kod periodi¢nog pregleda aparata punjenih prahom nakon isteka druge godine od dana prodaje, kao ! kod svakog sljedeceg
periodicnog pregleda, izvrsit Ce se sve radnje iz stava 1. ovog €lana, osim radnje iz tacke 5. stava 1. ovog ¢lana, umjesto koje
treba smanijiti pritisak na aparatu na pritisak okoline i provjeriti stanje praha u pogledu sipkosti, pojave grudica i stranih
tijela.

Periodicni pregled aparata s bo€icom obuhvata sljedece:

1.vanjski pregled opsteg stanja aparata s obzirom na koroziju i ostecenja,

2. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,

3. pregled uocljivosti i Citljivosti natpisa i uputstva za rukovanje na aparatu,

4. provjeru roka za vrsenje hidrauli¢kog ispitivanja ¢vrstoce i nepropusnosti rezervoara,

5. skidanje zatvaraCa, provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi,

6. provjeru usponske i uzbudne cijevi,

7. izvla€enje osiguraca i ponovno plombiranje,

8. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz produvavanje zrakom i obaveznu zamjenu oStecenih ili dotrajalih dijelova i
brtvi,

9. provjeru mase pogonskog plina u bo€ici vaganjem, protresanje aparata u obrnutom polozaju u svrhu rastresanja praha

10. upisivanje izvagane mase i datuma na samoljepljivu naljepnicu i ljepijenje na bocicu,

11. kod aparata punjenih prahom provjeriti stanje praha u pogledu rastresitosti, pojave grudvica i stranih tijela. Kod
prenosnih aparata treba zatvoriti otvor rezervoara, protresti prah preokretanjem i treSnjom aparata. Prevozne aparate
polegnuti i protresti. Neupotrebljivi prah treba zamijeniti u cijelosti istovrsnim novim. Prosijavanje praha nije
dopusteno. Navedene radnje treba izvrSiti u suhoj zatvorenoj prostoriji i u $to krace vrijeme da se izbjegne vlazenje
praha vlagom iz zraka.

12. aparate za gaSenje sa sredstvom na bazi vode isprazniti, izvrSiti provjeru unutraSnjosti rezervoara na koroziju, te u
slucaju da zadovoljavaju ponovno napuniti.

. OPSTA DOKUMENTACIJA
RjeSenje Federalnog Ministarstva za obavljanje predmetne djelatnosti broj: 04- 44- 14146 od 16.12.2011. godine.

Uvjerenja MUP-a za tehnicka lica, koja mogu vrsiti kontrolu,ispitivanje i odrzavanje vatrogasnih aparata.






V cTtaKlE APARATA:

Redni
broj

1
2

10
11
12
13
14

15

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Tip
aparata
S-9
S-9
S-9
S-9
S-9
S-9
S-9
S-9
S-9
S-9
S-9
S-9

S-9
S-9
S-9
S-9
S-9
S-9
S-9
S-9

S-9

S9
S-9
S-9
S-9
S-9
S-9
S-9

S-9
S-9

S-9
S-9

Broj aparata

02216
02220
02758
01581
02417
02423
02532
00728
02666
00976
02457
02385
02771
00960
00941
02635
02302
02579
02658
02740
02608
02356
02624
02606
02483
02627
02399
02570
02489
02310
02340
02789
02262
02767
02497

02277

Godina
proizvodnje

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2001
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

Kontrolno

ispitivanje

vriiedi do
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Broj evidencione
kartice

000131864
000131876
000131883
000131855
000131863
000131881
000131869
000131878
000131889
000131860
000131880
000131885
000131882
000131856
000131872
000131854
000131884
000131873
000131890
000131891
000131893
000131892
000131861
000131852
000131870
000131865
000131859
000131879
000131857
000131862
000131888
000131874
000131886
000131871
000131866

000131887

Napomena/Lokacija

A ULAZ

MALA SALA 024
STRELJANA
VELIKA SALA H46

R. RASVJETA HODNIK

BALKON H75
ULAZ U DVORANU
STRELJANA
PODSTANICA

A ULAZ

HOL BODY ART 023
ANEX STUBISTE
PODSTANICA
KOTA TRIBINE
A ULAZ

ANEX STUBISTE
ARHIVA
ARHIVA

HOL SPORTASA
STRELJANA
BALKON H66
TRIBINE H64
STRELJANA
KUGLANA

MALA SALA 016
MALA SALA 016
KUGLANA
TRIBINE H61
HOL A23
KUGLANA
STRELJANA
KUGLANA
FITNESS

HOL MALA SALA
ULAZ

ANEX LIFT

Ispravnost

Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan

Ispravan



Redni
broj

37
38
39
40
4

Tip

aparata

S-9
S-9
S-9
S-9
S-9

Broj aparata

02496
02304
02343
02513
02650

4, ZAKLJIUCAK:

Prilikom periodi¢nog pregleda aparata za pocetno gaSenje poZara u objektu/vozilu:

Godina
proizvodnje

1999
1999
1999
1999
1999

Kontrolno
ispitivanje
vriiedi do

2017
2017
2017
2017
2017

Broj evidencione
kartice

000131877
000131858
000131853
000131867
000131868

KJP ZOI'84 OCS d.0.0.
AlipaSina bb

Sarajevo

ustanovljeno je da su aparati za poCetno gasenje pozara ISPRAVNI.

Pregled izvr3en dana: 29/06/2016 godine i vrijedi do 29/12/2016 godine.

Napomena/Lokacija

BALKON H71
TRIBINA JUG
HOL 095

HOL GLORIJA
STRELJANA

Ispravnost

Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan

Ispravan



PRODAJA,SERVIS 'KONTROLA PROTIVPOZARNIH UREDAJA

Safeta Zajke br. 304
Tel/Fax: 00387 (0)33 780 130/33 780 131

ID; 4200117260007
PB: 01634651 Sudski br. 65-01-0527-12

Zapisnik br. 8550-9/2016

0 izvrSenom periodicnompregledu aparata zapocetno gaSenjepozara u
objektu/vozilu:

NARUCILAC: KJP ZOI'84 OCS d.o.o.

OBJEKATAMOZILO: Alipasina bb
ADRESA:

MJESTO: Sarajevo

Sarajevo, 02/09/2016



1. Zakon o zastiti od pozara i vatrogastvu,clan 39. (SI. Novine FBIH br. 64/09)
2. Pravilnik o izboru i odrzavanju aparata za gaSenje poCetnog pozara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i
rokom scrvisiranja (Sluzbene novine FBiH 46/11),

2. PREGLED ! ISPITIVANJE:
Periodicni pregled PP aparata pod stalnim pritiskom:

1.vanjski pregled opSteg stanja aparata s obzirom na koroziju i oStecenja,
2.vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,

3. pregled uocljivosti i Citljivosti natpisa i uputstva za rukovanje na aparatu,
4. provjeru roka za vrsenje hidrauli€kog ispitivanja ¢vrstoce i nepropusnosti rezervoara,
5. kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim C02 aparata),
6. kontrolu ispravnosti manometra (ako je omogucena),
7. izvlaCenje osiguraca i ponovno plombiranje,
8. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz produvavanje zrakom i obaveznu zamjenu oStecenih ili dotrajalih dijelova i
brtvi,
. provjeru mase sredstava za gaSenje vaganjem, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu (slika 1. u prilogu), i ljepljenjem
na rezervoar aparata
10. prptresanje aparata u obrnutom polozaju u svrhu rastresanja praha.
Kod periodi¢nog pregleda aparata punjenih prahom nakon isteka druge godine od dana prodaje, kao i kod svakog sljedeceg
periodi€nog pregleda, izvrsit ¢e se sve radnje iz stava 1. ovog €lana, osim radnje iz tacke 5. stava 1. ovog ¢lana, umjesto koje
treba smanijiti pritisak na aparatu na pritisak okoline i provijeriti stanje praha u pogledu sipkosti, pojave grudica i stranih
tijela.

(=}

Periodicni pregled aparata s boCicom obuhvata sljedece:

l.vanjski pregled opSteg stanja aparata s obzirom na koroziju i otecenja,

vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,

. pregled uocljivosti i €itljivosti natpisa i uputstva za rukovanje na aparatu,

. provjeru roka za vrsenje hidrauli¢kog ispitivanja cvrstoce i nepropusnosti rezervoara,

. skidanje zatvaraCa, provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi,

. provjeru usponske i uzbudne cijevi,

. izvlaCenje osiguraca i ponovno plombiranje,

. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz produvavanje zrakom i obaveznu zamjenu osteéenih ili dotrajalih dijelova i
brtvi,

9. provjeru mase pogonskog plina u bo€ici vaganjem, protresanje aparata u obrnutom polozaju u svrhu rastresanja praha

10. upisivanje izvagane mase i datuma na samoljepljivu naljepnicu i ljepljenje na boCicu,

11. kod aparata punjenih prahom provjeriti stanje praha u pogledu rastresitosti, pojave grudvica i stranih tijela. Kod
prenosnih aparata treba zatvoriti otvor rezervoara, protresti prah preokretanjem i treSnjom aparata. Prevozne aparate
polegnuti i protresti. Neupotrebljivi prah treba zamijeniti u cijelosti istovrsnim novim. Prosijavanje praha nije
dopusteno. Navedene radnje treba izvrsiti u suhoj zatvorenoj prostoriji i u §to krace vrijeme da se izbjegne vlazenje
praha vlagom iz zraka.

12. aparate za gaSenje sa sredstvom na bazi vode isprazniti, izvrSiti provjeru unutrasnjosti rezervoara na koroziju, te u
slucaju da zadovoljavaju ponovno napuniti.

3. OPSTA DOKUMENTACIJA
Rjesenje Federalnog Ministarstva za obavljanje predmetne djelatnosti broj: 04- 44- 14146 od 16.12.2011. godine.
Uvjerenja MUP-a za tehnicka lica, koja mogu vrSiti kontrolu,ispitivanje i odrzavanje vatrogasnih aparata.

N UAWN



3,- STANJE APARATA:

Redni
broj

1
2

10
11
12
13
14
15

17

Tip
aparala
C02-30
C02-30
C02-30
C02-30
C02-30
C02-30
C02-30
C02-30
C02-30
C02-30
C02-30
C02-30
C02-30
C02-30
C02-30
C02-30
C02-30

Broj aparata

22236
22239
22233
22254
43464
22238
22251
43508
22253
42483
22241
43449
22235
22232
43481
43489
43542

Godina
proizvodnje

1999
1999
1999
1999
1997
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1999
1999
1998
1998
1998

Kontrolno

ispitivanje

vriiedi do
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

2017

Broj evidencione
kartice

000138517
000138518
000138519
000138520
000138521
000138522
000138523
000138524
000138625
000138526
000138527
000138528
000138529
000138530
000138531
000138532
000138533

Napomena/Lokacija

Ispravnost

Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
Ispravan
ispravan
Ispravan
Ispravan

Ispravan



. . Kontrol - .
Redni  Tip ) Godina ronromno Broj evidencione
Broj aparata ispitivanje Kartice

broj aparata roizvodnie Napomena/Lokacija
) P 1€ Vriiedi do

4. ZAKLIJUCAK:

Prilikom periodi¢nog pregleda aparata za pocetno gaSenje poZara u objektu/vozilu;

KJP ZOF84 OCS d.o.o.

AlipaSina bb

Sarajevo

ustanovljeno je da su aparati za poCetno gaSenje poZzara ISPRAVNI.

Pregled izvrSen dana: 02/09/2016 godine i vrijedi do 02/03/2017 godine.

S AF f
Hoit |
uut (P
MmmerSojko

/

Ispravnost



VATHOSISTS

PRODAJA,SERVIS / KONTROLA PROTtVPOZARNIH UREDAJA

Sarajevo, Safeta Zajke bn 304
Tel/Fax: 00387 (O) 33 780 130/780 131

ID: 4200117260007
PB: 01634651 Sudski br. 65-01-0527-12

ZAPISNIK br. 202-04/16

0 izvrSenom kontrolnom pregledu aparata za poCetno gasenje
pozara:

NARUCILAC: KJPZOV84 OCS d.o.o.

MJESTO AlipasSina bb, Sarajevo

VRSTA POSLA: Kontrolni pregled aparata za pocetno gasenje pozara

Sarajevo, 05.09.2016. godine



1.- PROPISI | STANDARDI,

PeriodiCni pregled aparata za pocetno gasSenje pozara vrenje na osnovu slijedecih zakona, tehnickih propisa,
pravilnika i standarda:

1,- Zakon o zaStiti od pozara i vatrogastvu (SI. Novine FBIH br. 64/09)
2.- Pravilnik o izboru i odrzavanju aparata za gaSenje pocetnog pozara koji se mogu stavljati u promet sa

garantnim rokom i rokom scrvisiranja (Slubene novine FBiH 46/11)

Redni _. Serijski Godina Is_p!tnl Volumen Stanje
broj Tip aparata broj roizvodnje pritisak boce aparata
J U 1€ (bara) T
1 S-9 02652 1999 25 Zadovoljava
Zaklju€no sa rednim brojem 1

Boca je zadovoljila ispitivanje i moze se staviti u promet uz redovnu

Sestomjesecnu kontrolu, odnosno periodicni pregled

NAREDNO KONTROLNO ISPITIVANJE: 09.2018.

Pregled izvrsio:
*¥i ’d.o,.e.

VATROSI TEMI

Ovima:vni surino€rl

SARAJVO  §jj

n -



¥AIN&SISTSMI

PRODAJA,SERVIS/KONTROLA PROTIVPOZARNIHUREDAJA

Safeta Z,ajke br. 304
Tel/Fax: 00387 (0)33 780 130/33 780 131

ID: 4200117260007
PB: 01634651 Sudski br. 65-01-0527-12

Zapisnik br. 6161-7/2016

0 izvrSenom periodicnom pregledu aparata za poCetno gaSenje pozara u
objektu/vozilu:

NARUCILAC: KJP ZO1'84 OCS d.o.o.

OBJEKATAMOZILO: AlipaSina bb
ADRESA:

MJESTO; Sarajevo

Sarajevo, 06/07/2016



1. PROPISI | STANDARDI;
Periodicni pregled aparata za pocetno gaSenje poZara vrsen je na osnovu slijede¢ih zakona, tehnickih propisa, pravilnika i
standarda
1. Zakon o zaStiti od pozara i vatrogastvu,clan 39. (SI. Novine FBIH br. 64/09)
2. Pravilnik o izboru i odrzavanju aparata za gaSenje pocetnog poZara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i
rokom servisiranja (Sluzbene novine FBiH 46/11 ),

2. PREGLED I ISPITIVANJE:
Periodicni pregled PP aparata pod stalnim pritiskom:

l.vanjski pregled opSteg stanja aparata s obzirom na koroziju i ostecenja,
Z.vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,

3. pregled uocljivosti i €itljivosti natpisa | uputstva za rukovanje na aparatu,
4. provjeru roka za vrsenje hidraulickog ispitivanja ¢vrstoce i nepropusnosti rezervoara,
5. kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim CO2 aparata),
6. kontrolu ispravnosti manometra (ako je omogucena),
7. izvlaCenje osiguraca i ponovno plombiranje,
8. pregled slanja spojne cijevi i mlaznice uz produvavanje zrakom i obaveznu zamjenu o$tecenih ili dotrajalih dijelova i
brtvi,
9. provjeru mase sredstava za gaSenje vaganjem, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu (slika 1. u prilogu), i ljepljenjem
na rezervoar aparata
10. protresanje aparata u obrnutom poloZaju u svrhu rastresanja praha.
Kod periodi€nog pregleda aparata punjenih prahom nakon isteka druge godine od dana prodaje, kao i kod svakog sljedeéeg
periodi€nog pregleda, izvrsit e se sve radnje iz stava 1. ovog €lana, osim radnje iz tacke S. stava 1. ovog €lana, umjesto koje
treba smanjiti pritisak na aparatu na pritisak okoline i provjeriti stanje praha u pogledu sipkosti, pojave grudica i stranih
tijela.

Periodicni pregled aparata s bo¢icom obuhvata sljedece:

1.vanjski pregled opsteg stanja aparata s obzirom na koroziju i oStecenja,

2. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,

3. pregled uocljivosti i Citljivosti natpisa i uputstva za rukovanje na aparatu,

4. provjeru roka za vrsenje hidrauli¢kog ispitivanja ¢vrstoce i nepropusnosti rezervoara,

5. skidanje zatvaracCa, provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi,

6. provjeru usponske i uzbudne cijevi,

7. izvlaCenje osiguraca i ponovno plombiranje,

8. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz produvavanje zrakom i obaveznu zamjenu o$tecenih ili dotrajalih dijelova i
brtvi,

9. provjeru mase pogonskog plina u bocici vaganjem, protresanje aparata u obrnutom poloZaju u svrhu rastresanja praha

10. upisivanje izvagane mase i datuma na samoljepljivu naljepnicu i ljepljenje na boCicu,

11. kod aparata punjenih prahom provjeriti stanje praha u pogledu rastresitosti, pojave grudvica i stranih tijela. Kod
prenosnih aparata treba zatvoriti otvor rezervoara, protresti prah preokretanjem i treSnjom aparata. Prevozne aparate
polegnuti i protresti. Neupotrebljivi prah treba zamijeniti u cijelosti istovrsnim novim. Prosijavanje praha nije
dopusteno. Navedene radnje treba izvrSiti u suhoj zatvorenoj prostoriji i u §to krace vrijeme da se izbjegne vlazenje
praha vlagom iz zraka.

12. aparate za gaSenje sa sredstvom na bazi vode isprazniti, izvrSiti provjeru unutraSnjosti rezervoara na koroziju, te n
sluCaju da zadovoljavaju ponovno napuniti.

3. OPSTA DOKUMENTACIJA
RjeSenje Federalnog Ministarstva za obavljanje predmetne djelatnosti broj: 04- 44-14146 od 16.12.2011. godine.
Uvjerenja MUP-a za tehnicka lica, koja mogu vrSiti kontrolu,ispitivanje i odrzavanje vatrogasnih aparata.



3.- STANJE APARALA:

Kontrolno

Redpi Tip Broj aparata G.odina. ispitivanje Broj evidgncione Napomena/Lokacija Ispravnost
broj aparata proizvodnje vriledi do kartice
1 S-9 01090 2001 2017 000132452 6/30 Ispravan
2 S-9 02646 1999 2017 000132453 6/30 Ispravan
3 S-9 02613 1999 2017 000132446 TEHNICKA SLUZBA ispravan
4 S-9 02743 1999 2017 000132464 TEHNICKA SLUZBA Ispravan
5 S-9 02441 1999 2017 000132461 TEHNICKA SLUZBA Ispravan
6 S-9 02674 1999 2018 000132431 GLAVNI MAGACIN Ispravan
7 S-9 02418 1999 2018 000132445 GLAVNI MAGACIN Ispravan
8 S-9 02396 1999 2018 000132456 GLAVNI MAGACIN Ispravan
9 S-9 02214 1999 2018 000132458 GLAVNI MAGACIN Ispravan
10 S-9 02409 1999 2018 000132457 GLAVNI MAGACIN Ispravan
1 S-9 02656 1999 2018 000132454 GLAVNI MAGACIN Ispravan
12 S-9 02699 1999 2018 000132450 GLAVNI MAGACIN Ispravan
13 S-9 02329 1999 2018 000132455 GLAVNI MAGACIN Ispravan
14 S-9 02803 1999 2018 000132436 GLAVNI MAGACIN Ispravan
15 S-9 02225 1999 2018 000132448 GLAVNI MAGACIN Ispravan
16 S-9 02368 1999 2017 000132449 BILIJAR Ispravan
17 S-9 02540 1999 2017 000132459 BILIJAR Ispravan
18 S-9 02217 1999 2018 000132438 GLAVNI MAGACIN Ispravan
19 S-9 02291 1999 2017 000132443 KLIMA Ispravan
20 S-9 02296 1999 2017 000132460 KLIMA Ispravan
21 S-9 02669 1999 2017 000132447 KLIMA Ispravan
22 S-9 02572 1999 2017 000132462 KLIMA Ispravan
23 S-9 02534 1999 2017 000132433 KLIMA Ispravan
24 S-9 02501 1999 2017 000132437 KLIMA Ispravan
25 S99 02732 1999 2017 000132451 KLIMA Ispravan
26 S-9 02545 1999 2017 000132444 KUGLANA Ispravan
27 S-9 02533 1999 2017 000132434 KUGLANA Ispravan
28 S-9 02503 1999 2017 000132432 KUGLANA Ispravan
29 S-9 02213 1999 2017 000132440 KUGLANA Ispravan
30 S-9 02598 1999 2017 000132442 KUGLANA Ispravan
st SO 02316 1999 2017 000132441 KOMPRESORSKA Ispravan
STANICA
32 S-9 02547 1999 2017 000132463 KOMPRESORSKA Ispravan
STANICA
359 02482 1999 2017 000132439 KOMPRESORSKA Ispravan

STANICA



Kontrolno

Redni  Tip . Godina co
broj aparata Broj aparata proizvodnje Ispitivanje
vriiedi do
34 S-9 02464 1999 2017

4. ZAKLIJUCAK;

Broj evidencione

. Napomena/Lokacija
kartice

000132435 KOMPRESORSKA

STANICA

Prilikom periodi¢nog pregleda aparata za poCetno gasenje poZara u objektu/vozilu:

KJP ZOI1'84 OCS d.o.o.

Alipasina bb

Sarajevo

ustanovljeno je da su aparati za poCetno gasenje poZzara ISPRAVNI.

Pregled izvrien dana: 06/07/2016 godine i vrijedi do 06/01/2017 godine.

RSZS'IfiTOrIfOt'féa.o.0.

RAJEVO

steni serviser
Wrtnmvir Liliil,

Ispravnost

Ispravan



VATHOSISTSMI

PRODAJA,SERVIS / KONTROLA PROTIVPOZARNIH UREDAJA

Sarajevo, Safeta Zajke br. 304
Tel/Fax: 00387 (O ) 33 780 130/780 131

ID: 4200117260007
PB: 01634651 Sudski br. 65-01-0527-12

ZAPISNIK br. 202-02/16

0 izvrSenom kontrolnom pregledu aparata za poCetno gasenje
pozara:

NARUCILAC; KJPZOV84 OCSd.o.0.

MJESTO AlipaSina bb, Sarajevo

VRSTA POSLA; Kontrolni pregled aparata za poCetno gasenje pozara

Sarajevo, 29.06.2016. godine



1,- PROPISI | STANDARDI,

Periodicni pregled aparata za poetno gasenje pozara vrSenje na osnovu slijedeéih zakona, tehnickih propisa,
pravilnika i standarda:

1.- Zakon o zaStiti od pozara i vatrogastvu (SI. Novine FBIH br. 64/09)
2.- Pravilnik o izboru i odrzavanju aparata za gasSenje poCetnog pozara koji se mogu stavljati u promet sa

garantnim rokom i rokom servisiranja (Slubene novine FBiH 46/11)

. . . Ispitni Volumen .
Redni __. .. ‘
bI’OjII Tip aparata Sebrr'fjk' pr(?ig\?(;g?]'e pritisak boce . | aSter];eta
| 1€y (bara) aiy ;1 P
N 1 | S-9 02771 1999 |_ Zadovoljava
Zaklju¢no sa rednim brojem
Boca je zadovoljila ispitivanje i moze se staviti u promet uz redovnu
SestomjesecCnu kontrolu, odnosno periodicni pregled
NAREDNO KONTROLNO ISPITIVANJE; 06.2018.
rsio:
VATROSISpMI

wolll ETLY

~eni servise |
‘romvir oaidla



VATROSISTSMS

PRODAJA,SERVIS / KONTROLA PROTIVPOZARNIH UREDAJA

Sarajevo, Safeta Zajke br. 304
Tel/Fax: 00387 (0) 33 780 130/780 131

11): 4200117260007
PB: 01634651 Sudski br. 65-01-0527-12

ZAPISNIK br. 202-01/16

0 izvrSenom kontrolnom pregledu aparata za poCetno gasenje
pozara:

NARUCILAC: KJPZOV84 OCSd.o.o.

MJESTO AlipaSina bb, Sarajevo

VRSTA POSLA: Kontrolni pregled aparata za poCetno gaSenje pozara

Sarajevo, 25.06.2016. godine



L- PROPISI | STANDARDI:

Periodicni pregled aparata za poCetno gaSenje pozara vrenje na osnovu slijedecih zakona, tehnickih propisa,
pravilnika i standarda:

1.- Zakon o zastiti od pozara i vatrogastvu (SI. Novine FBIH br. 64/09)

2.- Pravilnik o izboru i odrZavanju aparata za gasenje pocCetnog pozara koji se mogu stavljati u promet sa

garantnim rokom i rokom servisiranja (Slubene novine FBiH 46/11)

Ispitni . Volumen

Redni _. Serijski Godina . . Stanje
broj Tip aparata broj proizvodnje: pritisak / boce | aparata
’ (bara) j$it) i
1 S-9 02267 1999 25 Zadovoljava
2 S-9 02215 1999 25 Zadovoljava

Zakljucno sa rednim brojem

Boca je zadovoljila ispitivanje i moze se staviti u promet uz redovnu

Sestomjesecnu kontrolu, odnosno periodic¢ni pregled
NAREDNO KONTROLNO ISPITIVANJE: 06.2018.

VATROSISTEMI
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